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Pôdorys kotolne + Schéma zdroja tepla
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Obecný úrad Trsťany, Trsťany 20, 044 45, Košice - Okolie,MIESTO R.P.

ASDM s.r.o.

IČO: 47 659 483, DIČ: 2024018854
Buzulucká 680/11, 040 22, Košice

0907 531 526, 0918 491 047
www.asdm.sk, info@asdm.sk

Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.
Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP.

inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávatelmi jednotlivých zariadení.
Pri akýchkolvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou

PÁRE ČÍSLO:
19 000 WTepelná strata objektu:

Parametre stavby a UK

Inštalovaný tepelný výkon v zdroji tepla: 30 000 W

Pôdorys prízemia - kotolne

LEGENDA ARMATÚR

Schéma zapojenia zdroja tepla


